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KF.82.01.257.CF.01

EUROPAISCHES TESTZENTRUM FUR
WOHNUNGSLOFTUNGSGERATE EV.

Verklaring conform norm Rendement
warmteterugwinapparaat t.b.v. berekening
NEN 8088 / NEN 7120

Energieprestatie voor woningen en woongebouwen

- bepalingsmethode -

Door Européisches Testzentrum fiir Wohnungsliftungsgerate (TZWL) e. V. is in opdracht

van Brink Climate Systems B. V. het rendement vastgesteld volgens de norm

NEN 5138:2004 Warmteterugwinning in gebouwen — Rendementsbepaling WTA voor

individuele ventilatiesystemen.

Technische specificatie

Fabrikaat/merk Brink Climate Systems B. V.

Type Flair 300 4/0 L NL

Serienummer 429000181503

Bouwjaar 2018

Voedingsspanning 230V ~ 50 Hz |
CE-markering Ja

gv-lucht_max 300 m¥h

gv-lucht_nom 180 m®h (60% van q.-lucht_max)

Mww 99,1%

Mcor;onbatans 0,0%

Petvent 279W (elektrisch vermogen)

Pel 285W (elektrisch vermogen inclusief vorstbeveiliging
volgens vorstbeveiligingsregime 1)

Meetresultaten zijn vermeld in rapport M.82.01.257.CF van TZWL e. V.
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